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PROYEST® "HOSPITAL NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO"

CONCURSO No:

DIRECCION:

9a CALLE ORIENTE, BARRIO EL ROSARIO, NUEVA CONCEPCION
CHALATENANGO

CONTENIDO:

PLANTAS DE VAPOR Y CONDESADO, AGUA CALIENTE AREA DE LAVANDERIA,
ARSENAL Y COCINA

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/ MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGP/ MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGP/ MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA: FECHA:
UGP/ MINSAL INDICADA ENERO
2022
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
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